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VEIN-Leitsystem -3

1 VEIN-LEITSYSTEM

FUr das Projekt VEIN www.vein-netz.ch ist zur Erfassung, Speicherung und Weitergabe sowie
zur Visualisierung der Daten der Prozessebene ein Leitsystem installiert werden. Das Leitsys-
tem dient auch zur Steuerung der Prozesse, sei dies durch manuelle Eingriffe oder mittels au-
tomatisierten ereignisgesteuerten Algorithmen. Das Leitsystem wirkt dabei lediglich als Uber-
geordnetes System auf die Prozesse ein, d.h. die einzelnen Prozesse sind nicht auf allfallige
Vorgaben des Leitsystems angewiesen, sondern arbeiten ohne Vorgaben vollstandig auto-
nom.

Das VEiN-Leitsystem wurde mit der Fernwirk- und Prozessleitsoftware iREM und der
Webbrowser-basierten Prozessvisualisierung iVis von der Firma Remtec AG realisiert.

Ein Uberblick tGber die vom VEiN-Leitsystem erfassten Anlagen und Messpunkte ist aus Abbil-
dung 1 ersichtlich.
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Abbildung 1: Ubersicht Versuchsnetz VEIN

Im Folgenden wird das VEIN-Leitsystem mittels einer Auswahl von Leitsystembildern darge-
stellt, ohne dabei die einzelnen Bilder oder Funktionen im Detail zu erldutern.
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2 LEITSYSTEMBILDER
2.1 Ubersicht NS-Netz
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Abbildung 2: Einstiegsbild — Ubersicht NS-Netz
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2.2 TS Kreuzmatt

Leitsystembilder

Bilder J Ansicht

| Administration
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Abbildung 3: TS Kreuzmatt — Schaltanlage und Einspeisungen ab Trafo 1 und 2
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Leitsystembilder

2.3 KK Parkweg

Bilder J Ansicht | Administration 1
<2 A2 BB /G 8)& 2O
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Abbildung 4: KK Parkweg — Schaltanlage und Einspeisungen ab KK Salinenstrasse
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24 BHKW Schulhaus Robersten

Leitsystembilder

Bilder JAnsicht J Administration

<22 B E| € MR s 2O
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Abbildung 5:  BHKW Schulhaus Robersten — Anlage und Produktion
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Leitsystembilder -8
2.5 PV-Anlage L'Orsa-Strasse 19
Bilder I.nnsitht IAdministraliDn I
<2 A2 B E|2)€ &2 O
KA PV EFH L'Orsa-Strasse 19
eine Woche ab v| 0z.10.2011 = oo[=]{oo[~] "< T| = ||Aktualisieren | |Report| | Export
6.0 g
4.5 g
Sonneneinstrahlung e
e-e Mon 63.18 Tue 04.10. Wed 05.10 Thu 86.18 Fri 07 10. Sat 08 .18 Sun 89 18
W Einspeisung W Entnahme
Abbildung 6: Kleinanlage PV L'Orsa-Strasse 19 — Anlage und Produktion
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2.6

Leitsystembilder

BHKW Alters- und Pflegeheim

Bilder JAnsicht JAdministration |

BHKW Alters- und Pflegeheim

180
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Abbildung 7: BHKW Alters- und Pflegeheim — Anlage und Produktion
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Leitsystembilder -10

2.7 PV-Anlage Alters- und Pflegeheim

Bilder IAns'lcht I.Adm'lnistralion I

) 2) )2 BB ) M) s) 2 L) E
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Abbildung 8: PV-Anlage Alters- und Pflegeheim — Anlage und Produktion
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2.8 KK Hermann-Keller-Strasse

Leitsystembilder

Bilder IAnsicht IAdministration

)2 )2 E) E) ) &) ) &) ) &) &)

KK Hermann-Keller-Strasse

Abg. X Reserve

Abg. Richtung Rheinweg

Abg. KK Roberstenstrasse

Abg. KK Johannitergasse
Abg. TS Kreuzmatt Kabel 1
Abg. TS Kreuzmatt Kabel 2

Abg. A Hermann-Keller-Strasse

Abbildung 9: KK Hermann-Keller-Strasse — Schaltanlage ohne Messungen

- 11
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2.9 KK Robersten

Leitsystembilder

-12

Bilder IAnsi(ht I dmini:

ration I

)2/ L)L) B E ) &) ) e | ) )

KK Roberstenstrasse

Abgang KK Hermann-Keller-Strasse

™
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Abg. D MFH Roberstenstrasse
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Energie-Einspeisung und -Entnahme, Blindleistung Abgang KK Hermann-Keller-Sirassee

kw

0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0

-18.06
-12.0
-14.0
-16.0
-18.0
-20.0
-22.0

-24.0

aktuelle Woche : 19.12.2011 |7 : [Akmalisieren] [Report] lExport]

0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0

-18.0
-12.0
-l4.0
-16.0
-18.0
-20.0
-22.0
-24.0

W Wirkleistung

Mom 19.12. Tue 20.12. Wed 21,12, Thu 22.12. Fri 23.12. Sat 24.12. Sun 25.12.
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Abbildung 10: KK Robersten — Schaltanlage und Einspeisungen ab KK Hermann-Keller-Strasse
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Leitsystembilder -13

2.10 PV-Anlage Zahringer

Bilder J Ansicht ] Administration ]
RIS RNV LRI IEINC)

e .______________________________________________________________

PV Genossenschaft Zahringer

aktuelle Woche *| 19.12.2011 - 00| |: 00" = > Aktualisieren Report Export
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1z2.0
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20
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Sonneneinstrahlung

Mon 19.12. Tue 20.12. Wed 21.12. Thu 22.12. Fri 23.12. Sat 24.12. Sun 25.12.
B Einspeisung W Entnahme W Sonneneinstrahlung (rechte Skalal

Abbildung 11: PV-Anlage Zahringer — Anlage und Produktion
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2.11  PV-Anlage Parkhaus Kurzentrum

Bilder J Ansicht J Administration 1
S22 A BB G B & T O
-

PV Parkhaus Kurzentrum

aktuelle Woche w|19.12.2011 = |00|=|: 00|~ < ES Aktualisieren | | Report | | Export
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Mon 19.12, Tue 28.12. Wed 21.12. Thu 22.12. Fri 23.12. Sat 24.12. Sun 25.12.
W Einspeisung W Entnahme B Sonneneinstrahlung (rechte Skalal

Abbildung 12: PV-Anlage Parkhaus Kurzentrum — Anlage und Produktion
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Leitsystembilder -15

2.12  Ganglinien - Wirkleistung

Bilder JAnsicht JAdministration |

S 2 A2 B E €N s 2O

Ganglinien
eine Woche ab : 28.11.2011 : Aktualisieren | | Report| |Export . E
g

Wirkleistungen [kW] - a0 =3
CH10117012345VEINPQO0000000000001 Wirkleistung L1+L2+L3 4
CH10117012345VEINPQO0000000000002 Wirkleistung L1+L2+L3 il 8
CH10117012345VEINPQO0000000000003 Wirkleistung L1+L2+L3 17 H
CH10117012345VEINPQO0000000000004 Wirkleistung L1+L2+L3 = 3
CH10117012345VEINPQO0000000000005 Wirkleistung L1+1L2+L3 A
CH10117012345VEINPQO0000000000006 Wirkleistung L1+L2+L3 15 -
CH10117012345VEINPQO0000000000007 Wirkleistung L1+L2+L3 14
CH10117012345VEINPQO0000000000008 Wirkleistung L1+L2+L3
CH10117012345VEINPQO0D00000000003 Wirkleistung L1+12+13 13
CH10117012345VEINPQO0000000000010 Wirkleistung L1+L2+L3 12
CH10117012345VEINPQO0000000000011 Wirkleistung L1+1L2+L3
CH10117012345VEINPQO0000000000012 Wirkleistung L1+L2+L3 T
CH10117012345VEINPQO0000000000013 Wirkleistung L1+L2+L3 = 10
CH10117012345VEINPQO0000000000014 Wirkleistung L1+L2+L3 3 g
CH10117012345VEINPQO0000000000015 Wirkleistung L1+L2+L3
CH10117012345VEINPQO0000000000016 Wirkleistung L1+1L2+L3 8

7

&

5

4

3

2

1

o

=,

Mon 28.11. Tue 29.11. Wed 30.11. Thu 61.12. Fri 82.12 Sat ©3.12 Sun 04.12.
B CH18117012345VEINPQOC00000000000S Wirkleistung L1+L2+L3

Abbildung 13: Ganglinien — PV Parkhaus Kurzentrum Wirkleistung

MpBe009a_VEiN Leitsystem Illustrationen Mp



2.13

Ganglinien - Blindleistung

Leitsystembilder

-16

Bilder IAnsicht I iministration I

Sl N2 BIE| )&

&8 2 O]

Ganglinien
eine Woche ab ~] 28.11.2011 < | = ktual Report | | Export
Blindleistungen [kvar] - 2.4
CH10117012345VEINPQOO000000000001 Blindleistung L1+L2+L3 s -
CH10117013345VEINPQO0000000000C02 Blindleistung L1+L2+L3 g
CH10117012345VEINPQO0000000000003 Blindleistung L1+L2+L3 2.0 -
CH10117012345VEINPQD0000000000004 Blindleistung L1+L2+L3 o
CH10117012345VEINPQDO00000000000S Blindleistung L1+L2+L3 18 7
CH10117012345VEINPQOOC00000000C06 Blindleistung L1+L2+L3 Le -
CH10117012345VEINPQD0000000000007 Blindleistung L1+L2+L3
CH10117012345VEINPQD0000000000003 Blindleistung L1+L2+L3 8.0
CH10117012345VEINPQO0000000000010 Blindleistung L1+L2+L3 12
CH10117012345VEINPQO0000000000011 Blindleistung L1+L2+L3
CH10117012345VEINPQO0000000000012 Blindleistung L1+L2+L3 3.0
CH10117012345VEINPQDO000000000013 Blindleistung L1+L2+L3 S g
CH10117012345VEINPQOOO00000000014 Blindleistung L1+L2+L3 £
CH10117012345VEINPQO0000000000015 Blindleistung L1+L2+L3 0.6
CH10117012345VEINPQO0000000000016 Blindleistung L1+L2+L3

B L e e S s L

.2

0.8

-0.2

0.4

-0.6

-0.8

-1.0 + + T + + »

Mon 2811 Tue 29.11 Wed 30.11 Thu 01.12 Fri 02.12 Sat 03.12 Sun 0412
Hl CH10117012345VETNPQEE0000B0080003 Blindleistung L1+2+L3
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2.14

Ganglinien - Spannungen

Leitsystembilder

-17

Bilder IAnsicht I' inistration

<> A 2B E 6 B s 2O

Spannungen [V]

Ganglinien
eine Wache ab v] 28112011 = [= [ =] [Aktumisieren] [Report| [Export

CH10117012345VEINPQO0000000000001 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000001 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000001 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000002 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000002 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000002 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQOO000000000003 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQOQ000000000003 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000003 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000004 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000004 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000004 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQOO000000000005 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000005 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000005 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000006 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000006 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQOQ000000000006 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQOO000000000007 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000007 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000007 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000008 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000008 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000008 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000009 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000009 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000009 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000010 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQOQ000000000010 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000010 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000011 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000011 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000011 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000012 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000012 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQO0000000000012 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPQO0000000000013 Spannung L1L2
CH10117012345VEINPQO0000000000013 Spannung L2L3
CH10117012345VEINPQOQ000000000013 Spannung L3L1
CH10117012345VEINPO! 14 Spannung L1LZ

m

S
1
=1
PERDAE]

o I80L

Mon 28 11 Tue 2911 Wed 38.11
B CH10117012345VEINPQOO00EEE008E009 Spannung L1L2
B CH10117012345VEINPQOO0OOC00000009 Spannung L3L1

Thu 81.12

Fri 82 12 Sat 6312 Sun 04 12
H CH10117012345VEINPOO0OEE00BE00009 Spannung L2L3

Abbildung 15: Ganglinien — PV Parkhaus Kurzentrum Spannungen am Anschlusspunkt
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Leitsystembilder -18

2.15 Ganglinien - Strome

Bilder IAnsicht I' inistration I

< >A) 2 BBk € m % s 2|0

Ganglinien

eine Woche ab =] 28112011 = < || = | [aktualisieren| |Report| | Export o
Stréme [A] -

CH10117012345VEINPQOD000D00000001 Strom a
CH10117012345VEINPQOD000000000001 Strom = 36
CH10117012345VEINPQO0000000000001 Strom 34
CH10117012345VEINPQO0000000000002 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000002 Strom 22
CH10117012345VEINPQOD000000000002 Strom 30
CH10117012345VEINPQO0000000000003 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000003 Strom 2
CH10117012345VEINPQO0000000000003 Strom 26
CH10117012345VEINPQOD000D00000004 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000004 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000004 Strom 22
CH10117012345VEINPQO0000000000005 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000005 Strom 3
CH10117012345VEINPQOD000000000005 Strom 18
CH10117012345VEINPQO0000000000006 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000006 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000006 Strom 14
CH10117012345VEINPQOD000D00000007 Strom 12
CH10117012345VEINPQO0000000000007 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000007 Strom 18
CH10117012345VEINPQOD000D00000008 Strom
CH10117012345VEINPQOD000000000008 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000008 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000009 Strom L1
CH10117012345VEINPQOO000000000009 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000009 Strom
CH10117012345VEINPQO0000000000010 Strom L1
g:igﬂ;gg:::tgzsqggggggggggggig :t:m '[i Mon 28,11,  Tue 29.11 T Wed 30.11 T Thuol12 Fri 02.12. sat 03.12.  Sun 04.12
CH1[]117012345VEINP8I]I]|]|]GI]DI]DDDI]1l Strom L1 W CH1G117012345VEINPQOCE0000000000S Strom L1 [l CH18117012345VEINPQOOOCOC000C000S Strom L2
CH10117012345VEINPOOOO00000000011 Strom L2 Bl CH10117612345VEINPQOEAO0CEEA0000S Strom L3

CH10117012345VEINPQO0000000000011 Strom L3 P |
CH10117012345VEINPQO0000000000012 Strom L1

CH10117012345VEINPQO0000000000012 Strom L2

CH10117012345VEINPQO0000000000012 Strom L3

CH10117012345VEINPQO0000000000013 Strom L1

CH10117012345VEINPQO0000000000013 Strom L2

CH10117012345VEINPQODO00D00000013 Strom L3

CH10117012345VEINPQ! 14 Strom L1 -
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Abbildung 16: Ganglinien — PV Parkhaus Kurzentrum Stréme
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Leitsystembilder

2.16  Statistiken

Bilder IAnsicht ration I

<> A2

| &l
[
|83
c

00
Statistiken

Monat [+]ab dem 01.11.2011 = [Vorschaui| Report] CH10117012345VEIN
CH10117012345VEINPQO0000000000001 | 1-1:2.29.0%255 Tag PQDu_ul?gc;Jgugggggg I
CH10117012345VEINPQO0000000000001 | 1-1:1.29.0%255 01112011 S 109
CH10117012345VEINPQO0000000000002 | 1-1:2.29.0%255 oLl
CH10117012345VEINPQO0000000000002 | 1-1:1.29.0%255 02.11.2011 [+]118
CH10117012345VEINPQO0000000000003 | 1-1:2.29.0%255 03.11.2011 53
CH10117012345VEINPQO0000000000003 | 1-1:1.29.0%255 TASELEnT z
CH10117012345VEINPQO0000000000004 | 1-1:2.29.0%255 T
CH10117012345VEINPQO0000000000004 | 1-1:1.29.0%255 05.11.2011 58
CH10117012345VEINPQO0000000000005 | 1-1:2.29.0%255 06.11.2011 17
CH10117012345VEINPQO0000000000005 | 1-1:1.29.0%255 07.11.2011 =113
CH10117012345VEINPQO0000000000006 | 1-1:2.29.0%255

CH10117012345VEINPQO0000000000006 | 1-1:1.29.0%255 0g8.11.2011 34
CH10117012345VEINPQO0000000000007 | 1-1:2.29.0%255 09.11.2011 98
CH10117012345VEINPQO0000000000007 | 1-1:1.29.0%255 T =
CH10117012345VEINPQO0000000000008 | 1-1:2.29.0%255 11112001 2a
CH10117012345VEINPQO0000000000008 | 1-1:1.29.0%255 AL

Ul i
CH10117012345VEINPQ0000000000000% | 1-1:1.29.0%255 13.11.2011 36
CH10117012345VEINPQO0000000000010 | 1-1:2.29.0%255 NSLEnT -
CH10117012345VEINPQO0000000000010 | 1-1:1.29.0%255 e
CH10117012345VEINPQO0000000000011 | 1-1:2,29,0%255 15.11.2011 30
CH10117012345VEINPQO0000000000011 | 1-1:1.29.0%255 16.11.2011 01
CH10117012345VEINPQO0000000000012 | 1-1:2.29.0%255 17.11.2011 a4

1.20.0%255
CH10117012345VEINPQ00000000000013 | 1-1:2.29.0%255 Uil il B
CH10117012345VEINPQO0000000000013 | 1-1:1.29.0%255 19.11.2011 B2

CH10117012345VEINPQOO000000000014
CH10117012345VEINPQ0O0000000000014
CH10117012345VEINPQO0000000000015

2.29.0%255 20.11.2011 71

1:1.29.0%255
1:2.29.0%255 21.11.2011 79

|
|1
| 1-
| 1-
| 1-
| 1-
| 1-
CH10117012345VEINPQO0000000000012 | 1-
| 1-
| 1-
| 1-
| 1-
| 1-
| 1-
| 1-
| 1-

CH10117012345VEINPQOO000000000015 1.29.0%255 22.11.2011 72
CH10117012345VEINPQO0000000000016 1:2.25.0%255 23.11.2011 28
CH10117012345VEINPQOO000000000016 1:1.29.0%255 24.11.2011 32
25.11.2011 72

26.11.2011 45

27.11.2011 29

28.11.2011 68

29.11.2011 69

30.11.2011 32

Summe 1780

ini 13

118

Mittelwert 59

Abbildung 17: Statistiken — PV Parkhaus Kurzentrum — Tagesenergiewerte der Einspeisung
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